Eszakmagyarorszégi Regionélis Vizmilvek Zartkérilen Megrendelé:
Miikéd6 Részvénytérsasag
Vizmindség-ellenbrzési Osztaly
Kozponti laboratorium

3700 Kazincharcika, Tardonai it 1.

Parad Nagyk6zség Onkorményzat
3240 Paréd, Kossuth Lajos if 91.

A NAH é&ltal NAH-1-1020/2018 szamon akkreditalt
vizsgélolaboratorium.

Vizsgalati jegyzSkdnyv
Jegyz6konyv szama: 862/2021

Iktatészam Mintavételi hely Vizsgélt anyag Mintavétel Beérkezes Vizsgalatok Mintavevd
id6épontja datuma idépontja
6304/2021  |Parad; Clarissa u. 9. alatti Clarissa-forras (csevice); - felszin alatti viz 2021.06.30 | 2021. 08. 30. | 2021, 07. 01.- Czakd Jozsef
2021, 07. 08.
Vizsgdlt paraméter Mérték- Szabvany szam Mért érték
egység Iktatéoszam:
8304/2021
Zavarossag NTU MSZ EN ISO 7027: 2000 (6.3.) (visszavont 40
szabvany)
Permanganatos kémiai mg/l 02  |MSZ 448-20: 1990 (4.) 1,05
oxigénigény (KOlps)
Nitrit mg/l MSZ 1484-13: 2009 (6.2.) 0,03
Amménium mg/l MSZ ISO 7150-1: 1992 0,17
pH 20°C-on - MSZ 1484-22: 2009 (8.1.) 6,3
m- [igossag mmol/l  |MSZ 448-11: 1986 19,7
Osszes keménység mg/l CaO |MSZ 448-21: 1986 469
Fajlagos elektromos uS/lem  |MSZ EN 27888: 1998 1490
vezetdképesség 20° C-on
Vas (6sszes) [Velll MSZ 1484-3: 2006 (6) 5700
Mangan (6sszes) ug/l MSZ 1484-3; 2006 (6) 572
Coliformszam /100 ml |MSZ EN [SO 9308-1: 2015 és MSZ EN I1SO 0
9308-1: 2014/A1: 2017
E. coli szam /100 ml |MSZ EN ISO 9308-1: 2015 és MSZ EN ISO 0
9308-1: 2014/A1: 2017
Telepszam 37 °C-on /ml MSZ EN IS0 6222: 2000 0
Telepszam 22 °C-on Iml MSZ EN 1SO 6222: 2000 2
Pseudomonas aeruginosa szam /100 mi  [MSZ EN SO 16266: 2008 0
Enterococcusok szama /100 ml [MSZ EN I1SO 7899-2: 2000 0
Clostridium perfringens szam 100 ml  [MSZ EN ISO 14189: 2017 0
Klorid mg/l MSZ EN I1SO 10304-1: 2009 7.8
Nitrat mg/l MSZ EN ISO 10304-1: 2009 <1
Szulfat mg/l MSZ EN ISO 10304-1: 2009 15

A vizsgalati eredmények kizarolag a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A mérések a megadott szabvanyok szerint késziiltek.

A mintavétel akkreditalt modon az MSZ EN ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-2:1993 (visszavont szabvany); MSZ EN 1SO 5667-3:2013 (visszavont szabvany); MSZ EN 1SO
19458:2007 szabvany szerint tortént.

A mintat a fent megjellt személy vette.

A megrendelé észrevételeit 8 napon belll teheti meg.

Az adatokra csak a vizsgald laboratériumra valé utalassal lehet hivatkozni, a laboratérium engedélye nélkil a jegyzokényv csak teljes terjedelemben méasolhato.

Kazincbarcika, 2021. jalius  08.
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Oldalszam / 6sszes oldal szama: 171 Mdszaki Informécids Rendszer, Rudas & Karig Kit.




